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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PION Piotr Wajsberg
SIEDZIBA:UL.WALBRZYSKA 10

OZNACZENIA:

W-1_

Projektowane systemowe przewody wentylacji

grawitacyjnej prowadzone w szachcie z pjyt G-K
12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg gr, 5 cm

Projektowane systemowe przewody wentylacji

grawitacyjnej wywiewnej @150/220mm

——Projektowane rury przylaczne went. grawi.
@150 izolowane matami lamelowymi gr. 2 cm

W=k
©

 —

-1
@)

P e T

Istniejace przewody wentylacji grawitacyjnej
pozostajgce w uzytkowaniu

Projektowane przewody wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej

Demontaz kominkéw wentylacyjnych i zamurowanie
otwordw wentylacyjnych

58-100 SWIDNICA

Gmina Mieroszoéw
58-350 Mieroszéw, ul. Niepodieglosci 1

Tk sisckaky whekeodd

58350 Kowalowa , ul. Wabrzyska 57

dz. nr 39, obrgb Kowalowa 2, Identyfikator dzieki 022106_5.0002.39

Roboty budowlane rementu dachu, przebudowy wentylacji
grawitacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

RZUT Il PIETRA- WENTYLAGJA , WYMIANA STOLARKI

Imig | nazwisko Nr upr. Podpis
mgr inz. Piotr Wajsberg | esmizeresizi %
LB S/0062/PO0SM 1]

mgr inz. Alicja Koszewar

(1

inz. Adam Golembiewski sac@R

mgrinz. Andrzej Hryciuk | aur .
Feza Brenta Data ) °|  Nrrysunku
PROJEXT 20.05.2024

ROl | instikonsr. KS-04
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,133) 264 51 .v PRACOWNIA PROJEKTOWA
: W m‘ Projektowane systemowe przewody wentylacji o_ PION Piotr Wajsberg
& L _ ] grawitacyjnej prowadzone w szachcie z piyt G-K N SIEDZIBA:UL WALBRZYSKA 10
- ﬂﬂi 12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg gr. 5 cm 58-100 SWIDNICA
= Lt = W-L4 Projektowane systemowe przewody wentylacji imweslor Gmina Mieroszéw ) .
_E @) grawitacyinej wywiewnej $150/220mm 58-350 Mieroszow, ul. Niepodieglosci 1
Sy ; | Obiekt Budynek miesziainy wielorodzinny
- Projektowane rury przyfaczne went. grawi.
= @150 izolowane matami lamelowymi gr. Z cm Adres 58-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57
11 Adresgeod. | dz nr 39, obrgb Kowalowa 2, Identyfikator dziski 022106_5.0002.39
@ _.ﬂam_.mn.m uﬂmim&. Em:@._mn_._ grawitacyjnej Temat Roboty budowlane remontu dachu, przebudowy wentylacji
pozostajace w uzytkowaniu grawitacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowejw budynku
E- Projektowane przewody wentylacji mieszkainym wislorodzinnym pzv ul. Wakbrzyskiej 57 w K
HV grawitacyjnej nawiewnej Tematrysunku | RZUT PODDASZA-WENTYLACJA , WYMIANA STOLARKI
instal. sanitame: | Imig | nazwisko Nr upr, Podpis
. : ; . . ~
# wm&:owmﬂﬂm.__ﬁﬁ%ﬁ_ ﬂuﬂ:gmg:ﬁ: i zamurowanie Projakient mgr in. Piotr Wajsberg | ssovepsson| \Q\.ﬂ
m:\. [N mﬂi!ﬁi& mgr inz. Alicja Koszewar Emaaeaoow:.._\ ( i&
—  Nawiewnik ciénieniowy okienny 5-30m3/h _u_a_hwﬂx inz. Adam Golembiewski| esoDogns \ 4
miuhlﬁlﬁ mgr inz. Andrzej Hryciuk EJSE% vwﬂ
Wymiana stolarki okiennej . e
HE==—=IB _pmastrzenie migdzy oicienica okna m.w.ﬂ.mﬂm M“M“_q ¢ ”_wm »w%\fﬁ. Nr rysunku
a oéciezem wypetnié styropianem . TECHNIGZNY inst/konstr. o KS-05
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LOZNACZENIA:

__prZemurowanis na nowo__
Fkomindw ponad polaciq dachowsg

Projektowane systemowe przewody wentylacji
grawitacyjnej prowadzone w szachcie z plyt G-K
12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg gr. 5 cm

1956

~ Projektowane systemowe przewody wentylacji

grawitacyjnej wywiewnej @#150/220mm

Projektowane rury przytaczne went. grawi.
@150 izolowane matami lamelowymi gr. 2 cm
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Istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej
pozostajace w uiytkowaniu

Projektowane przewody wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej

Demonta kominkéw wentylacyjnych i zamurowanie
otwordw wentylacyjnych
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Nawiewnik ciénieniowy okienny 5-30m3/h

Wymiana stolarki okiennej
- przestrzenie miedzy oécieinicg okna
a oéciezem wypetni¢ styropianem
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PION Piotr Wajsberg

SIEDZIBAUL WALBRZYSKA 10
58-100 SWIDNICA

Gmina Mieroszow
58-350 Mieroszdw, ul. Niepodlegiosci 1

Budynek mieszkainy wielorodzinny

58-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57

dz. nr 39, obrgb Kowalowa 2, Identyfikator dziaki 022106_6.0002.39

Roboty budowlane remontu dachu, przebudowy wentylacji
grawilacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

RZUT DACHU- WENTYLACJA , REMONT DACHU

Imég | nazwisko Nrupr. Podgis

LBSM76/PBSR1

mgr inz. Piotr Wajsberg \Rﬁ»ﬂ

]
mgr inz. Alicja Koszewar [LBS0052/P008/11 \ K mQ
A

inz. Adam Golembiewski| soposnz \

mgr inz. Andrzej Hryeiuk | auszsare U

Faza Branza Deta .~ | Nerysunku
PROJEXT instkonstr. | 20052024 KS-06
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ELEWACJA FRONTOWA

' Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w

' dokumentacji projektowe] nalezy traktowac
wylacznie jako wartosci orientacyjne, ktore nie
mogg zostaé uzyte jako wielkosci zamowieniowe.
Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej
stolarki zobowiazany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej iloéci i wielkosci po

- wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu

. istniejgcej stolarki i odpowiednim przygotwaniu
ofwordw.,
Przygotowane zamowienie stolarki nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Po uzyskaniu pisemnej akceptaciji Inspektora
nadzoru Wykonawca moze dokonac zamowienia

v PRACOWNIA PROJEKTOWA
' PION Piotr Wajsberg
07_ SIEDZIBA:UL WAL BRZYSKA 10
58-100 SWIDNICA
Inwestor Gmina Mieroszdw
58-350 Mieroszdw, ul. Niepodleglosci 1
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Oriekt Budynek miczkay wiokeorThny
Adres 58-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57
OZNACZENIE D1 o) 02 03 04 05 06 o7 Adresgeod. | dz. nr 39, obrgb Kowslowa 2, dentyfkstor dziaki 022106_5.0002.39
Temat Raboty budowlane remontu dachu, przebudowy wentylacji
e grawitacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
wo:mg>-_. D IDJ ._E ﬂ_ﬂ mieszkal wielorodzi ul. Walbi iej 57 w Kowalowej
_Af E @ £ Temat rysunku ELEWACJA FRONTOWA- WENTYLACJA , WYMIANA STOLARKI
7\ i £ m ] m w E instal sanitame: | imig i nazwisko NF upr. Podpis
0|0 Al : Projkan .
et saniame mgr inz. Piotr Wajsberg | tBsi17eres21 \\%\y
Zewn. wymiary sz| 129cm 100 cm 154 cm 100 cm 100 cm 154 cm 108 cm 48 cm | Srawdzi | morinz. Alicja Koszewar Lasweooosii|  \_A] [
oscieznicy Rz | 222410cm | 145+10cm | 145+10cm | 68+i0cm | 165+10cm | 165+10cm | 154+10cm | 75+6cm -
ILOSE OGOLEM 1szt 20 szt. 3szt 7 szt. 28 szt. 4 szt. 4 szt. 40 szt. wa.g_.i. G oo it [l B
ILOSC DO WYMIANY 1szt. 20 szt. 3 szt 7 szt. 28 szt. 4 szt. 4 szt. 40 szt, 4
drewno, kolor dab | PCV, bizle, Un=0,9 | PCV, biste, U=0,9 | PCV, bisle, U+=08 | PCV, biale, U=0,8 [PCV, biale, U==0,8 [PCV, biale, Un=0,8 | PCV, biale, Un==0,9 Sprawtzajacy =
UWAGI: o Um=1,3 - Enﬁ;ﬁ.&% ruchomy m_Sw._wom ruchomy stupek o ruchomy stupek ruchomy stupek onak mgr ing: Audrzej Hoyoluk) s+ a2z \
A—"
Skala Faza Brenta Data /7| Nrrysunku
1:100 | FROEKT | insthonsir. | 20052024 KS-07




ELEWACJA TYLNA

M

- UWAGA:

| Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w
dokumentacii projektowej nalezy traktowac
wylacznie jako wartosci orientacyjne, ktore nie
mogq zostat uzyte jako wielkosci zamdwieniowe.
Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej
stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia |
weryfikacji z natury jej iloci i wielkosci po
wezeéniejszym przeprowadzeniu demontazu
istniejgcej stolarki i odpowiednim przygotwaniu

. otworéw.

| Przygotowane zamdwienie stolarki nalezy

. przedstawit Inspektorowi nadzoru do akceptaci.
Po uzyskaniu pisemnej akceptacii Inspektora

| nadzoru Wykonawca moze dokonac zamaoéwienia

v PRACOWNIA PROJEKTOWA
1 PION Piotr Wajsberg
! i : 3 % SIEDZIBAUL WALBRZYSKA 10
i A% C- {17 ku/rd. .,( ../.| = -y .,\f.,..,. .,..”..M‘ .,., w2l il ia=d S L 58100 SWIC
b e A RN e el R A N Inwestor Gmina Mieroszéw
58-350 Mieroszéw, ul. Niepodlegtosci 1
Obiekt Budynek mieszkainy wielorodzinny
Adres £58-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57
Adresgeod. | dz. nr 30, obreb Kowalowa 2, Kentyfikator dzieli 022106_5.0002.39
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — e ——
OZNACZENIE D1 01 02 03 04 05 06 07 ALY RIS
Temat rysunku ELEWACJA TYLNA- WENTYLACJA , WYMIANA STOLARKI
SCHEMAT =T instal. sanitame: | Imig i nazwisko Nr upr. _...o&w
_' i|B @ “ st senitarme mgr inz. Piotr Wajsberg | Lesoi7eresmi
[ | wﬁu.hﬂl“:& mgr inz. Alicja Koszewar | ssnos2#00s/1 fl\f\k\
Zewn. wymiary Sz 129 cm 100 cm 154 cm 100 cm 100 cm 154 cm 108 cm 48 cm xﬁis ——— \
oscieznicy Hz | 222+10cm | 145+10cm | 145+10cm 68+10 cm 165+10cm | 165+10cm | 154+10cm 75+6 cm
ILOSC OGOLEM 1szt. 20 szt. 3szt. 7szt. 28 szt. 45zt 4szt. 40 szt. SprawizaRey | morinz. Andrze] Hryciuk | ausadne | ff
ILOSCE DO WYMIANY 1szt. 20 szt. 3 szt 7 szt. 28 szt. 4 szt. 4 szt, 40 szt
drewno, kolor PCV, biale, Un=0,0 | PCV, biate, Un=0.9 | PCV, biate, U=0,9 | PCV, bigle, Un=0,8 [PCV, bisle, U=0,9 |PCV, bigle, U==0,9 | PCV, biate, Un=0,9 :
UWAGL: oU==1,3 o ruchomy slupek  |ruchomy stupek  [ruchomy stupek | ruchomy stupek ruchomy stupek Skala Faza Branta Datd&—" Nr rysunku
11100 | o= | insthonstr | 20052024 Ks-08




ELEWACJA BOCZNA

ZESTAW

IENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE D1 01 02 03 04 05 06 o7
SCHEMAT a0 . =T
gl [ A0
AL AL E
Zewn. wymiary Sz 129 cm 100 cm 154 cm 100 cm 100 cm 154 cm 108 cm 48 cm
oscieznicy Hz | 222410 cm | 145+10cm | 145+10cm | 68+10cm | 165+10cm | 165+10cm | 154+10cm | 75+6cm
ILOSC OGOLEM 1szt. 20 szt. 3szt. 7 szt. 28 szt 4 szt 4 szt 40 szt.
ILOSC DO WYMIANY 1szt. 20 szt. 3 szt. 7 szt. 28 szt. 4 szt. 4 szt. 40 szt.
i drewno, kolor dgb | PCV, bials, U-=D,9 | PCV, biale, U==0,9 |PCV, biale, U==0,9 | PCV, biale, U==0,9 PCV, bisle, U~=0,9 | PCV, biale, U=0,9 PCV, biale, U==0,9
UWAGI: oUx=1,3 ruchomy shupsk | ruchomy stupek  |ruchomy slupek | ruchomy siupek ruchomy stupek

UWAGA:

Wymiary stolarki okiennej | drzwiowej okreslone w |

dokumentacii projektowej nalezy traktowad
wylacznie jako wartoéci orientacyjne, ktore nie
moga zostat uzyte jako wielkoéci zaméwieniowe.
Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej
stolarki zobowiazany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury je] ilosci i wielkosci po
wezesniejszym przeprowadzeniu demontazu
istniejacej stolarki i odpowiednim przygotwaniu
otworow.

Przygotowane zaméwienie stolarki nalezy

| przedstawié Inspektorowi nadzoru do akceplacji.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacii Inspektora

nadzoru Wykonawca moze dokonat zaméwienia |

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PION Piotr Wajsberg

SIEDZIBAUL WALBRZYSKA 10
58-100 SWIDNICA

Gmina Mieroszéw
58-350 Mieroszow, ul. Niepodlegtosci 1

Budynek mieszkalny wielorodzinny

56-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57

dz. nr 39, obrgb Kowalowa 2, Identyfikator dziaki 022106_5.0002.39

Roboty budowlane remontu dachu, przebudowy wentylacji
grawitacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

ELEWACJE BOCZNE- WENTYLACJA , WYMIANA STOLARKI

Nrupr.

mgr inz. Piotr Wajsherg | Lesmisres21

Imig i nazwisko
i»/
£

mgr inz. Alicja Koszewar | asnos2/P00sm1

f,.\.

inz. Adam Golembiewski| somosns

4

mgr inz. Andrzej Hryciuk | aur 2f .
I

Faza Branta Nr rysunky
inst/konsr. KS-09




Y
60

Went. _.,mz_ms._..m typu Z”
do kofta na _wasza state
_przewod 916

plak]

, 47

B L PR

269 U

—Tc)
: maks. 30cr” 1
12 na uommn_mxm__

9150
|

@150
> ]

maks. 30cm 7 maks. 30cm |
na posadzka | 47 na _uammn_Nxm 5

195 b. _® . 306

@

im_i nawiewna ::a g
do kotta na mﬁ_zo state

przewdd e._m

225

268 o1

v
1)
60 f7
0

!

385 ” | | 817

maks. wmnﬁ
na posadz m.D.

i Went. nawiewna_typu vz |2 o
do kotta na paliwo state
przewod #160mm

OZNACZENIA:

Projektowane systemowe przewody wentylacji
grawlitacyjnej prowadzone w szachcie z piyt G-K
12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg gr. 5 cm
Projektowane systemowe przewody wentylacji
(@) grawitacyjnej wywiewnej @#150/220mm

Projektowane rury przylaczne went. grawi.
@150 izolowane matami lamelowymi gr. 2 cm

-1 Istniejace przewody wentylacji grawitacyinej
@ pozostajace w uzytkowaniu

E— o Projektowane przewody wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej
Demontaz kominkéw wentylacyjnych i zamurowanie

otwordw wentylacyjnych

Nawiewnik ciénieniowy okienny 5-30m3/h

Wymiana stolarki okiennej
- przestrzenie miedzy oscieinica okna
a oiciezem wypetnic styropianem

) ““ W-30 |

HV PRACOWNIA PROJEKTOWA
_ PION Piotr Wajsberg
Dz SIEDZIBA-‘UL WALBRZYSKA 10
58-100 SWIDNICA
Inwestor Gmina Mieroszéw
58-350 Mieroszow, ul. Niepodlegltosci 1
Adres 58350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57
Adres geod. dz. nr 39, obrgb Kowalowa 2, Identyfikator dziaki 022106_5.0002.39
Temat Roboty budowlane remontu dachu, przebudowy wentylacji
grawitacyjnej, im_._:—nbw. stolarki okiennej i nﬂs._oim._ w budynku
mieszkalnym wi
Temat rysunku RZUT PIWNIC- WENTYLACJA , WYMIANA STOLARKI
instal. sanitame: | Imig | nazwisko Nr upr. Podpis
st senitame mgr inz. Piotr Wajsberg | LBs17ePBS21 \v q In
wﬂﬂhﬂﬁ mgr inz. Alicja Koszewar [LES0062/PO0SH1 ~ H/\&“.E
Projekiant inz. Adam Golemblewskl| somosn3 \b %\
SPwzaRy | mgr inz. Andrze] Hryoiuk | aus acars- f]
Skala Faza BranZa Data VT Nrrysunku
1:75 il inst/konstr. | 20-05:2024 KS-01




L B i o 1£0J - e N 4
[ [
, 3 |
_ g et :
| - N |
_ | _ - !
| o | | | G | 5T T |
_ | 67 ,_ 479 | | 224 y 250 I E<1 - Com4 |33] | 400 ﬁ : “_”W N 524 o 63
| | | I I | == g i 1
| | 6 | 112 ||| | 1| R | 4 |
| | 1 i - e | N
, | & < . - W |
| | | B ke | il 5 | | 8 g |
ﬁ B b [fucHNA T | o
| i | _ n | | | |
m 5_ | _ A ﬁ _ i _ m | o 7
| wm | POKO] 7 | _., | | | | t m %m I i
| 1 o | [ - |
| | | | | | | | |
W , o o | W |
| | | T RN .. 20K0) B
, ,ﬁ ] xuU ! | . m
| 2 | |
_ _ ) ,.r.uu . .,J*\.o”., _ ,_ “© | W
_ _ = J PRZEDPOK(] mH., = | _ _1.IJ PRZEDPOKU] < |
W , {6 = 7 = P = - - { |
W , 427 v 92 1 302 7T | i : [ | m m
| | | | ! £ |
| = v | _ A W-24 s | | 5
| B f ! , | . =
=3 = R ) N Emﬁ, || ” , - W=25= . | _
st Y AW | B | | b | |
,,_ 0 g Pl B - ] o | _ 7 | 7 _
§ 17 ' W-8 . | . |
%_ [ KUCHNIA s m/w/_\ov w-9 o) [ I w5 - | " . ”
) T ~ 0 S ~ mW__ | { ﬁ ,
o . vl 576 13 | | T L
i 230 | @155 , ' 7 h . _ |
+ |3 ] R Al T I | | |
— e | | | |
w.u..w..,ﬁ LR s _ 1 , Q] | FOKO| m V _ _
, : " _ : | - | | i
| | | | | |
| 7 7 _ _ | | |
1 | |
| | | , . | i L |
_ ! o { ’ | ,
| | | nm_, Y _ ﬁ | | |
ﬁ = . , “ ,
7 7 W M || W , _ _
7 m _ o m —— Pl , _ _
| | | . ) 1 . ! 07 | B3 | |
_ _ | | I | m .
| | = o _ R i n | |
| | 3 Do) _ C _ = |
ﬁ | | [ 1% & [ L oo |
, | m | 7 I | W |
W | , | : . ol
| | o =] FOKO] ; FORQ] 2 L - - L
| I = | = |
_ | | | . _
| , | N6 | | | g
| 67 m 479 ! 226 1 249 | 133 %4 [ 811 =
_ _ | _ . ‘ R i PRACOWNIA PROJEKTOWA
| ! i “ W _ | | | ) _ f o W i _ ! PION Piotr Wajsberg
| ‘ | | T o Ir ] R | B & SEDZIBAUL.WALBRZYSKA 10
i =
_ == =T _ | OZNACZENIA: 10N
, L g ] | T | ) e Inwestor Gmina Mieroszéw
7, ol L . Projektowane systemowe przewody wentylacji 58-350 _.s_mawuou.s ul. .z_m_uon__maawo_ 1
£ =l ElEE] grawitacyjnej prowadzone w szachcie z plyt G-K Obiekd Budynek mieszkainy wielorodzinny
g 12,5mm na ruszcie stalowym z izolacjg gr. 5 cm Adres 58-350 Kowalowa , ul. Walbrzyska 57
W-4 Projektowane ﬂamaoi@m ewody wentylacji Adresgeod. | dz. nr 39, obieb Kowalowa 2, Identyfikator dzieki 022106_5.0002.30
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